
  

MEDIÇÃO

00 - ILUMINAÇÃO: Área externa
R

(460 W)

1,5

15A10,0

kW.h

50 A

10,0

ENTRADA

DIAGRAMA UNIFILAR

10,0

2,5

(27.180 W)

Reserva

Reserva

20 A

S
(1.360 W)

T
(1.600 W)

2,5

T
(1.500 W)

2,5

R
(5.500 W)

4,0

20 A

20 A

25 A

(27.180 W)
50 A

01 - ILUMINAÇÃO: Cozinha, suíte, banheiros, 
T

(660 W)
15A

02 - ILUMINAÇÃO: Dormitório 1, dormitório 2, 
S

(640 W)
15A

1,5

1,5

03 - TUGS: Suíte, banheiros e circulação

04 - TUGS: Cozinha

05 - TUGS: Lavanderia

06 - TUGS: Copa, sala, quartos e área externa

S
(1.440 W)

2,5

20 A

R
(1520 W)

2,5

20 A

08 - TUE: Torneira elétrica

09 - TUE: Chuveiro elétrico

10 - TUE: Chuveiro elétrico

11 - TUE: Condicionador de ar

07 - TUE: Condicionador de ar

S
(5.500 W)

4,0

25 A

T
(5.500 W)

4,0

25 A

R
(1.500 W)

2,5

20 A

 lavanderia e circulação

copa e sala

Reserva

NBR 5410 - 2008 ítem
6.5.4.7.  -  Nos  quadros  de
distribução, deve ser
previsto  espaço  de  reserva
para ampliações futuras,
com base no número de
circuitos com que o quadro
for efetivamente equipado.

Espaço de reserva:

até 6 - 2 circuitos
de 7 a 12 - 3 circuitos
de 13 a 30 - 4 circuitos
N.30 - 0,15 N

DISJUNTOR
GERAL

FL 99 e 100 da N321

RAMAL DE 

VEM DA 

CELESC

DISJUNTOR
GERAL

DR

50 A

25 A

275 V - 80 KA

Legenda

DTM

IDR

DPS

R S T N

kW.h MEDIDOR

DR

50 A

QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO
QUADRO DE

DIAGRAMA UNIFILAR
SEM ESCALA2
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